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OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

14 marca

Dziatajac w oparciu o art. 4 ust. 1

PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KRASNIK ZA 2016 ROK

pkt 1 ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia
1985r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy

z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328) w zwigzku z § 20 rozp. Ministra Zdrowia z dn.
13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2 2015r., poz. 1989) na podstawie okresowych ocen jakosci wody w poszczegolnych wodociagach

zbiorowego zaopatrzenia oraz ujeé

indywidualnych bedacych pod nadzorem Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasniku dokonal obszarowej oceny jakosci wody do

spozycia na terenie miasta Krasnik za okres od 1

stycznia do 31 grudnia 2016r.

Producenci wody i odbiorcy

Na terenie miasta Krasnik funkcjonowaty

3 wodociagi zbiorowego zaopatrzenia w wode.

Producentami wody odpowiedzialnymi jednoczesnie za jakos¢ wody dostarczanej odbiorcom sa:
1. Krasnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Graniczna 3 A;
23-210 Krasnik
2. PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, Wydziat Eksploatacji
i Utrzymania Technicznego I1 w Lublinie, ul. Okopowa 5
3. FLT Krasnik S.A., ul. Fabryczna 6; 23-210 Krasnik

Dane o poszczegodlnych wodociagach przedstawiono w tabeli ponizej (dane uzyskane od producentow

wody).
Produkeja | Ro¢Zna Liczba ludnosci
. wielkos§¢é : Zaopatrywane
Wodocigg wody .. zaopatrywanej s par
3 produkcji . miejscowosci
wm/d 3 przez wodociag
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Miasto Krasnik
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Krasnik, ujecia: . v ik s
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e 34 733 w miescie Sptawy Pierwsze, Pasieka,
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ul 3%\;3; Suchynia, Stréza (czgsc¢) —
: J tacznie 2197 0séb
oraz w gminie Dz-ce: Wyznianka
Kolonia — 320 oséb
Ludno$¢ sukcesywnie w o s
PKP Krasnik 9.6 3510 ciagu roku przylaczana ;Zf?sc S Krﬁsn‘lké“'l' _
do wzz Krasnik owarowa, czesc ul. Kolejowej)
Wodociag FLT Krasnik zaopatruje na stale mieszkancow gminy Urzedéw, na terenie miasta

Krasnik z wodociggu korzystaja zaktady przemystowe, przychodnia FLT oraz pobliskie sklepy.
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W stosunku do 2015r. ubyt 1 wodocigg: PDM Krasnik, ktory zostal zlikwidowany z poczatkiem
2016r. - odbiorcow przylaczono do wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wodg Krasnik (ujecie
przy ul. 3 Maja).

W minionym roku prowadzono réwniez nadzoér nad 2 indywidualnymi ujeciami wody:

- wodociag Rejonowej Spétdzielni "Samopomoc Chtopska”, ul. Kolejowa 12; 23-200 Krasnik

- wodociag Piekarni, ul. Obwodowa 11; 23-200 Krasnik

Jakos¢ wody:

Podstawa nadzoru nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi jest ocena
zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
w aspekcie zagrozen zdrowotnych jakie moga powodowaé pojawiajace sig w wodzie
zanieczyszczenia. W tym celu wykonywane sg systematyczne badania monitoringowe prowadzone
zarowno przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasniku w ramach
sprawowanego biezacego nadzoru sanitarnego jak i badania prowadzone przez producenta wody
w ramach kontroli wewnetrznej. W pobranych prébkach wody ocenie poddano zar6wno parametry
mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne w zakresie ustalonym w/w rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia obejmujgcym:

- monitoring kontrolny — majgcy na celu zweryfikowanie jakosci mikrobiologicznej wody, oceng
skutecznosci zastosowanych proceséw uzdatniania i dezynfekcji, a takze oceng jej akceptowalnosci
przez konsumentow.

- monitoring przegladowy — w ktérym analizowany jest poszerzony zakres parametrow
umozliwiajacy petng ocene bezpieczenstwa jej spozywania ze wzgledu na zdrowie ludzi.

W 2016r. do badan laboratoryjnych pobrano tacznie na wodociagach zbiorowego zaopatrzenia

i z uje¢ indywidualnych 59 prob w tym 50 prob w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 7 prob
w zakresie monitoringu przegladowego.

Liczba probek pobranych przez Liczba probek pobranych przez producenta
PPIS w Krasniku wody
Wodociag Proby Proby
Ogotem kwestionowane Ogolem kwestionowane
fiz-chem. | mikrobiologia fiz.-chem. | mikrobiologia
Krasnik
ul. Gieboka, 2
ul. Zwirki i 19 0 0 25 0 (ogdlna liczba
Wigury, mikroorg. w 22°C )
ul. 3 Maja
PKP Krasnik 2 0 0 0 0 0
FLT Krasnik 2 0 0 3 0 0
Rejonowa Spot.
"Samopomoc 4 0 0 2 0 0
Chtopska"
2
Piekarnia 0 0 0 2 0 (be:lgjtgkrj 1C0cz)l:n_l)m

Proby wody zostaly pobrane w wytypowanych punktach zgodnie z ustalonymi
harmonogramami poboru wody. Wyniki badan przeprowadzonych w ramach kontroli wewngtrznej
przekazywane byly przez producentéw wody na biezaco do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krasniku. Zakres parametrow wykonanych badan w pelni odnosit si¢ do
rozporzadzenia.

Woda z ujeé zlokalizowanych przy ul. Giebokiej oraz Zwirki i Wigury wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia w Kra$niku poddawana jest stalej dezynfekcji. Zawarto$¢ chloru
w wodzie nie przekracza obowigzujacej normy, jednak z uwagi na zmiang wlasciwosci
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organoleptycznych wody ( smak i zapach ) moze to byé¢ negatywnie przyjmowane przez
konsumentéw.

Przekroczenia warto$ci dopuszczalnych parametréw jakosci wody - postepowanie
administracyjne i dzialania naprawcze:

Postepowanie administracyjne dotyczgce poprawy jakosci wody prowadzone bylo w stosunku do
1 obiektu - indywidualne ujecie Piekarni przy ul. Obwodowej w Krasniku.
Badanie laboratoryjne wody pobranej w ramach kontroli wewngtrzne] przez wlasciciela ujecia
wykazalo zanieczyszczenie mikrobiologiczne w nastepujacych punktach:
- sie¢- kran przy budynku - bakterie grupy coli - 10 jtk/100ml
- sie¢- zmywalnia naczyn i sprzetu - bakterie grupy coli - 6 jtk/100ml
W dniu 08.06.2016r. PPIS w Krasniku wydal decyzje o braku przydatnosci wody do spozycia
przez ludzi. Po otrzymaniu decyzji wlasciciel ujecia powiadomil, ze budynek piekarni zostal
przefaczony na wodociag Rejonowej Spétdzielni "Samopomoc Chtopska" Krasnik ul. Kolejowa 12
(obiekt posiada mozliwos¢ korzystania z dwéch zrodet wody). W ramach dzialan naprawczych
przeprowadzona zostala dezynfekcja ujecia wody oraz wymieniono filtry w lokalnej stacji
zmigkczania wody, a nastgpnie pobrano kontrolnie probki wody do analizy. Badanie wykazato
utrzymujace si¢ zanieczyszczenie wody. W zwigzku z powyzszym do konica 2016r. wiasciciel
piekarni nie podejmowat juz prob ponownego uruchomienia wlasnego ujecia, piekarnia korzystala
z wodociggu Rejonowej Spétdzielni. Przedstawiciele PPIS w Krasniku kontrolnie pobrali 2 proby
wody do badania w budynku piekarni (z wodociggu RSSCh) — nie stwierdzono przekroczen
mikrobiologicznych.

Na wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Krasnik w ramach prowadzonej wewnetrznej
kontroli jakosci wody dwukrotnie odnotowano podwyzszong liczbe mikroorganizméow w temp.
22°C po 72h inkubacji. Kolejne préby wody pobrane do badania nie wykazywaly przekroczen.

Podsumowanie i wnioski:
Na terenie miasta Krasnika z wody pochodzacej z wodociagow zbiorowego zaopatrzenia

korzysta 34 733 osoby co stanowi 98,6 % mieszkancéw miasta.
Po przeanalizowaniu wszystkich sprawozdan z badan wody wykonanych w 2016r. i ocenie ryzyka
zdrowotnego zwigzanego ze spozyciem wody z wodociggow zbiorowego zaopatrzenia jak
i indywidualnych uje¢ wody na terenie miasta Krasnik, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krasniku stwierdza, ze mieszkancy korzystaja z wody bezpiecznej dla zdrowia.

PPIS w Krasniku przypomina, iz zgodnie z art. 12 ust. S ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
0 zblorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r., poz. 328) wojt (prezydent, burmistrz) obowigzany jest do informowania mieszkancow
o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi konsumenci uzyskuija informacje o jakosci wody zgodnie z przepisami o dostepie do
informacji publicznej lub z komunikatéw umieszczanych na stronie internetowej urzedu gminy oraz
na stronie internetowej producentéw wody, jezeli taka strona jest prowadzona. Zakres informacji
oraz zasady jej tworzenia okresla § 23 ust. 2-7 oraz § 24 w/w rozporzadzenia.
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