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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRASNIKU

23-200 Krasnik, ul. Kosciuszki 36
tel/fax. (81) 884-36-73
psse.krasnik@pis. gov.pl, http://pssekrasnik.pis. gov.pl
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Brialajac w oparciu o art, 4 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1261z poz. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudni i€ ] i
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) na podstawie sprawozdan 7 badan

W ramach Kkontroli wewnetrznej w dniach 08.01.2018r., 05.03.2018r., 12.03.2018r.
03.04.2018r., 09.04.2018r., oraz sprawozdan z badar; i

Kontrola wewnetrzna prowadzona przez wlasciciela wodociggu.

08.01.2018r.

- do sieci - stacja wodociggowa przy ul. Zwirki i Wigury, Krasnik - Nr sprawozdania 1/2018
-sie¢- ul. Grunwaldzka 3, Kragnik -budynek mieszkalny - Nr sprawozdania 2/2018

-sie¢-Plac Wolnogci 28, Krasnik -budynek Poczty Polskiej- Nr sprawozdan 3/2018

-sie¢ - ul. Kolejowa 26, Krasnik - budynek plebanii - Nr sprawozdania 4/2018

05.03.2018r.

-sie¢-ul. Piaskowa 20, Kragnik -budynek miejskiej biblioteki publicznej- Nr sprawozdania 14/2018
-sieé- ul. Koszarowa 6, Krasnik -budynek mieszkalny - Nr sprawozdania 15/2018

-sie¢-ul. Struga 23, Krasnik-budynek mieszkalno-handlowy , STHILL”- Nr sprawozdania 16/2018
-sie¢ - ul. Granjczna-Kaczmarskiego -komora zasuw- Nr sprawozdania: 17/2018

12.03.2018r.

-sie¢- ul. Koszarowa 6, Krasnik -budynek mieszkalny - Nr Sprawozdania 18/2018
03.04.2018r.

-do sieci-stacja wodociagowa przy ul. Zwirki i Wigury, Kragnik-Nr sprawozdania 5353/03/2018/F/1
I'w zakresie substancji promieniotwdrczych/

- do sieci - stacja wodociggowa przy ul. Glebokiej, Krasnik - Nr sprawozdania 5353/03/2018/F/2
/w zakresie substanci promieniotwérczych/

- do sieci - stacja wodociggowa przy ul. 3-go Maja, Krasnik - Nr sprawozdania 5353/03/2018/F/3
/w zakresie substancji promieniotwérczych/

09.04.2018r.

- do sieci - stacja wodociagowa przy ul. 3-go Maja, Krasnik- Nr sprawozdania 22/2018

-sie¢-ul. Kolejowa 26, Krasnik- budynek plebanii - Nr sprawozdania 23/2018 oraz Nr sprawozdania
5068/03/2018/E/2

- do sieci - stacja wodociagowa przy ul. Glebokiej, Krasnik - Nr sprawozdania 24/2018

-sie¢-Plac Wolnosci 28, Kragnik -budynek Poczty Polskiej- Nr sprawozdania 25/2018 oraz Nr
sprawozdania 5068/03/2018/F/1
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Nadzér sanitarny sprawowany przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krasniku.

03.04.2018r.

-sie¢-woda doprowadzana do plywalni ul. Zwirki i Wigury- MOSIR, Krasnik- Nr sprawozdania
WD/219/2018

08.05.2018r.

-sie¢- Al. Niepodlegtosci 54, Krasnik — Szkota Podstawowa Nr 5- Nr sprawozdania WD/319/2018

-sie¢ - ul. Urzedowska 10, Krasnik -Zespot Szkot Nr 2-Nr sprawozdania WD/320/2018

-sie¢- ul. Kolejowa 28, Krasnik — Szkota Podstawowa Nr 4- Nr sprawozdania WID/321/2018

-sie¢- ul. Urzedowska 36, Krasnik — Apteka ,,Cefarm”- Nr sprawozdania WD/322/2018

-sie¢- ul. Matachowskiego 37, Krasnik- Przedszkole Migjskie- Nr sprawozdania WD/323/2018

-sie¢- Al. Niepodleglosei 25, Krasnik- Stacja Dializ Nr 6- Fresenius Nephrocare Polska Sp. z 0.0.-
Nr sprawozdania WD/324/2018

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasniku
stwierdza

stwierdza przydatno$é wody do spozycia z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w wode

Krasnik ul. Zwirki i Wigury, ul. Glgboka, ul. 3 Maja

Uzasadnienie:

wyniki badan wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode Krasnik ul. Zwirki
i Wigury, ul. Gleboka, ul. 3 Maja wykazaly, iz spetnia ona wymagania przywolanego na wstepie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. okreslone w zalaczniku Nr 1 cze$é A tabela 1
iczgs$¢ C tabela 1 w zakresie wymagan mikrobiologicznych; w zataczniku Nr 1 czesé B i czedé C tabela 2
w zakresie wymagan fizykochemicznych i organoleptycznych oraz w zataczniku Nr 4 czesé A i czes$¢ B
w zakresie wymagan dotyczacych substancii promieniotworczych. Badania préob wody w ramach
kontroli wewnetrznej =zostaly wykonane w laboratorium Krasnickiego Przedsiebiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji ul. Graniczna 3A, 23-204 Krasnik, ktore posiada zatwierdzony przez
PPIS w Krasniku system jakosci prowadzonych badan oraz w laboratorium akredytowanym Firmy
»JARS” Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 7; 41-404 Mystowice. Badania prob wody w ramach sprawowania
biezacego nadzoru sanitarnego przez PPIS w Krasniku wykonane zostaty w akredytowanych laboratoriach

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim oraz Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Lublinie.

Otrzymuja:
. Adresat
-23-210 Krasnik, ul. AL Niepodleglosci 54, Szkota Podstawowa Nr 5
- 23-200 Krasnik, ul. Urzgdowska 10, Zespot Szkot Nr 2
. 23-200 Krasnik, ul. Urzedowska 36, Krasnik — Apteka ,,Cefarm”
. 23-200 Krasnik, ul. Kolejowa 28, Krasnik — Szkota Podstawowa Nr 4
. 23-200 Krasnik, ul. Malachowskiego 37, Krasénik- Przedszkole Miejskie

- 23-204 Krasnik Al Niepodleglosci 25, Stacja Dializ Nr 6- Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.0.
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