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Krasnickie Przedsi¢biorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji
Spolka z o. o.
ul. Graniczna 3A
23-204 Krasénik
OCENA JAKOSCI WODY

Dzialajgc w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe;j
Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) na podstawie raportow z badan wody pobranej w ramach kontroli
wrzedowej w dniu 11.06.2019r. oraz sprawozdan z badan wody pobranej w ramach kontroli
wewngtrzne] w dniu 02.07.2019r. z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wode Krasnik-
ul. Zwirki i Wigury, ul. Gl¢boka, ul. 3 Maja z nastgpujacych punktow zgodnosci:

11.06.2019r., punkty poboru:

-sie¢- Aleja Niepodleglosci 54, Krasnik-Szkola Podstawowa Nr 5- Nr raportu OLB-HK.821-
177/W/19

-sie¢- ul. Urzedowska 10, Krasnik-Publiczna Szkola Podstawowa Nr 2, ,MIX” Stotowka-
Nr raportu OLB-HK.821-178/W/19

-sie¢- ul. Kolejowa 28, Krasnik- Szkola Podstawowa Nr 4- Nr raportu OLB-HK.821-179/W/19
-sie¢- ul. Matachowskiego 37. Krasnik- Przedszkole Miejskie- Nr raportu OLB-HK.821-180/W/19
-sie¢- ul. Sikorskiego 25, Krasnik- Zespol Szkol Nr 2- Nr raportu OLB-HK.821-181/W/19

-sie¢- ul. Urzedowska 36, Krasnik-Apteka ,,Cefarm™- Nr raportu OLB-HK.821-182/W/19

02.07.2019r., punkty poboru:

-do sieci- stacja wodociggowa przy ul. Zwirki i Wigury, Krasnik- Nr sprawozdania 67/2019
-sie¢-ul. Struga 23, Krasnik-budynek mieszkalno-handlowy ,.STHILL”- Nr sprawozdania 68/2019
-sie¢- ul. Koszarowa 6, Krasnik -budynek mieszkalny- Nr sprawozdania 69/2019

-sie¢- ul. Graniczna 3A, Krasnik- Nr sprawozdania 70/2019
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stwierdza
przydatnos$¢ wody do spozycia z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wode

Kra$nik- ul. Zwirki i Wigury, ul. Gleboka, ul. 3 Maja

Uzasadnienie:

wyniki badain wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wode Krasnik- ul. Zwirki
i Wigury, ul. Glgboka, ul. 3 Maja wykazaly, iz spelnia ona wymagania przywolanego na wstepie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. okreslone w zalaczniku Nr | cze$é A tabela 1 oraz
czgs¢ C tabela 1 w zakresie wymagan mikrobiologicznych oraz zataczniku nr 1 czgéé B (azotany,
azotyny) czes¢ Ctabela 2 i czg$é D tabela 2 (twardo$¢) w zakresie wymagan organoleptycznych
i fizykochemicznych. Badania prob wody zostaty przeprowadzone w akredytowanym laboratorium
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim oraz w laboratorium
Krasnickiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji ul. Graniczna 3A, 23-204 Krasnik, ktore
posiada zatwierdzony przez PPIS w Krasniku system jakosci prowadzonych badan.



